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NOT: TD200 ARAMA MODÜLÜNÜ BAĞLARKEN CİHAZ 12V OLDUĞU İÇİN YANGIN PANELİ İÇİNDE
BULUNAN 1 ADET AKÜNÜN 2 BAŞINDAN 12V BAĞLANTI ALINIR. YANGIN PANELİ 24 V OLDUĞU İÇİN 
PANELDE 12V BULUNMAZ . TD200 ARAMA MODÜLÜNE 12V  VOLTAJ VERDİĞİNDEN EMİN OLDUKTAN 
SONRA BAĞLANTINI YAP!


